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1. LATAR BELAKANG  

Dalam rangka menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman dan 

aman, perlu dilakukan penggantian Air Circuit Breaker di Gedung Mina Bahari 

II dimana perbaikan ini agar proteksi system kelistrikan dapat berjalan dengan 

baik sehingga gangguan yang terjadi tidak meluas dan menggangu system lain 

yang sedang berorprasi dan dapat memberikan kenyamanan pengguna di 

Gedung Mina Bahari II. 

Berdasarkan hal tersebut, Biro Umum dan PBJ pada tahun Anggaran 2023 

akan melakukan Pekerjaan Penggantian Air Circuit Breaker di Gedung Mina 

Bahari II, untuk memenuhi kebutuhan seusai dengan spesifikasi yang telah di 

tentukan. 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan diadakan pekerjaan penggantian Air Circuit Breaker ini 

adalah : 

1. Memastikan bahwa setiap kerusakan yang ada dan tidak terlihat segera 

ditemukan dan ditangani dengan tepat dan hasilnya dapat memebrikan 

kenyamanan pengguna Gedung Mina Bahari II.  

3. SUMBER DANA 

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pekerjaan 

Penggantian Air Circuit Breaker  Gedung Mina Bahari II KKP berasal DIPA 

Satuan Kerja Biro Umum dan PBJ Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan 

dan Perikanan Tahun Anggaran 2023.   

 

4. LOKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Lokasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan di Gedung Mina Bahari II Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat.  



 

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Jangka waktu Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan adalah 10 (Sepuluh) hari 

kalender  

 

6. JENIS KONTRAK dan CARA PEMBAYARAN 

a. Jenis kontrak 

 Kontrak Harga Satuan 

b. Cara pembayaran 

 Sekaligus 

 

7. LINGKUP PEKERJAAN 

Lingkup pekerjaan penggantian , meliputi  

1. Melakukan pembersihan pada panel 

2. Pengecekan Kondisi Kontak dan isolasi 

3. Periksa Mekanik Fungsi Alat 

4. Melakukan Kalibrasi Awal 

5. Pemasangan ACB 2500 A 

9. SPESIFIKASI 

     Penggantian ACB  

  1. Air Circuit Breaker Schneider 2500 A NW25H 
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